
Rady pre vletkych odberatel'ov zemn6ho plynu
pri starostlivosti o odbern6 plynovd zariadenie .

Qdbern6 plynov6 zariadenie (OPZ)je zariadenie urdend na odber plynu. Ide o rozvody plynu
plynu aZ po plynov6 spotrebide (napr. plynovy kotol, spor6k, ohrievad vody, gamatky).

od hlavn6ho uz6veru

. Spolodnost' SPP - distribitcia, &. s., zodpoved6 za prevddzku a fidrZbu plyn6rensk;f ch zariadeni po hlavnf uzi:er
zemndho plynu (HUP), ktorf sa spravidla nachddza na hranici pozemku" Od HUP zodpoved6 za OPZ vlastnik
nehnutel'nosti, sprfvca bytov6ho domu, pripadne spoloienstvo vlastnikov.

o Plynomer, ktory je umiestneny za HIIP je vlastnictvom spolodnosti SPP - distribfcia, a.s.
o Koncovy odberatel'plynu je povinnf udriiavat'svoje OPZ v zodpovedajricom technickom stave.

K najdastej5im prfdin6m vzniku mimoriadnych udalosti na OPZpatri:
. neodborn6, nevhodn6 manipulScia s plynoqimi zariadeniami,
t nezabezpedovanie pravideln;ich odbornlf ch kontrol tychto zaiadeni,
r pouZivaniezastaranychspotrebidov,
r vykurovanie obytnlich priestorov spotrebidmi, ktord nie sf na tento irdel urdend (spor6k),
o nedodrZiavanie bezpednlich vzdialenosti spotrebidov plynu od horliav.j,ch aziryalnychhmdt,
r utesf,ovanie vetracich otvorov urdenlich na privod vzduchu potrebn6ho pre dokonal6 spal'ovanie,

V5eobecn6 bezpeinostnE zflsady pre odberatelbv zemn6ho plynu:
. Plynovd spotrebide kontrolovat' a udrLiavat' vZdy podl'a n6vodu na obsluhu ich vyrobcu a dod6vatel'a. Odporfdame

premerat'tesnost'vnritornlich rozvodov plynu raz za3 roky a vykonat'reviziu OPZ raz za 6 rokov.
o In5tal6ciu, opra\y, ridrZbu a kontrolu plynoqfch spotrebidov zverit' iba osob6m s odbornou kvalifik6ciou

a poZadovanym opr6vnenim.
o Pred vykurovacou sez6nou odponidame urobit'servisnf kontrolu vykurovacieho telesa (tj. napr. plynovdho kotla).
o Dbat'na dostatodn;i privod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnenlf plynoinj spotrebid. Neutesflovat'vetracie otvory

urden6 pre privod vzduchu.
r Kv0li bezpednosti sa obozndmif s lim, kde sa nachddzaHUP a uzfxery plynu na plynorych spotrebidoch.
o Pri podozreni na rinik plynu priestor lyvetrat', uzavrief privod plynu (H[IP), nepouZivat' elektrick6 spotrebide,

nepouZivat' otvoreny ohei (z6palkylzapaliovade) a okamZite nahldsif rinik plynu na Poruchovri linku - plyn, kde
posfdia situSciu a poradia dal5ie kroky.

Poruchovr{ linka - plyn 0850 111 727 (24 hodin denne)

Poruchovf linka - plyn sltZi pre nahlasovanie porrich na plyniirenslcych zariadeniach ako sri:

fniky plynu, poruchy reguliitorov tlaku plynu, poruchy plynomerov, preruSenie dbdrivky zemndho plynu, po5kodenie
plynarensk6h o zariadenia.
Upozornenie: Pracovnici poruchovych sluZieb SPP - distribfcia, a.s., nezabezpe(ujri opravy ani fdrZbu OPZ, ani
plynovjch spotrebidov, ktord sri majetkom koncovdho odberatefa plynu. Tieto oprary si zabezpeduje samotnli zdkaznik
u servisnych, oprav6renskych spolodnosti.


